
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料

35 GX-B1303／21-Z-22004 9.26 综合判定：合格

36 GX-B1306／21-Z-22005 9.26 综合判定：合格



37 GX-B1306／21-Z-22006 9.26 综合判定：合格

38 GX-B1306／21-Z-22007 9.26 综合判定：合格

39 GX-B1423／20-Z-22111 9.29 综合判定：合格



40 GX-B1423／20-Z-22112 9.29 综合判定：合格

41 GX-B1423／20-Z-22113 9.29 综合判定：合格

42 GX-B1423／20-Z-22114 9.29 综合判定：合格



43 GX-B1423／20-Z-22115 9.29 综合判定：合格

44 GX-B1423／20-Z-22116 9.29 综合判定：合格

45 GX-B1423／20-Z-22117 9.29 综合判定：合格



46 GX-B1423／20-Z-22118 9.29 综合判定：合格

47 GX-B1328/20-Z-22051 2022/9/29
本次共检绝缘手套
4只，4只绝缘手套所
检项目合格。 

48 GX-B1328/20-Z-22052 2022/9/29

本次共检全橡胶绝缘
胶靴4只，4只全橡胶
绝缘胶靴所检项目合
格。 



49 GX-B1328/20-Z-22051 2022/9/29
本次共检绝缘手套220
只，220只绝缘手套所
检项目合格。 

50 GX-B1328/20-Z-22052 2022/9/29

本次共检全橡胶绝缘
胶靴200只，200只全
橡胶绝缘胶靴所检项
目合格。 


