
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

142 GX-B1339/21-Y-23007 2023年3月20日 所检项目合格

143 GX-B1339/21-Y-23008 2023年3月20日 所检项目合格

144 GX-B1332/21-Y-23001-23012 2023年3月20日

本次共检电力电容
器12台，12台电力
电容器所检项目合

格。



145 GX-B1495/20-Y-23454-23457 2023年3月20日

本次共检高压防爆
开关4台，4台高压
防爆开关所检项目

合格。

146 GX-B1495/20-Y-23458-23460 2023年3月20日

本次共检高压防爆
开关3台，3台高压
防爆开关所检项目

合格。

147 GX-B1495/20-Y-23461-23464 2023年3月20日

本次共检高压防爆
开关4台，4台高压
防爆开关所检项目

合格。

148 GX-B1495/20-Y-23465-23466 2023年3月20日

本次共检高压防爆
开关2台，2台高压
防爆开关所检项目

合格。



149
GX-B1336/22-Y-23001～

23002
2023年3月20日

本次共检母线
2条，2条母线所检

项目合格。

150
GX-B1336/22-Y-23003～

23004
2023年3月20日

本次共检母线
2条，2条母线所检

项目合格。

151
GX-B1336/22-Y-23005～

23006
2023年3月20日

本次共检母线
2条，2条母线所检

项目合格。

152
GX-B1336/22-Y-23007～

23008
2023年3月20日

本次共检母线
2条，2条母线所检

项目合格。



153
GX-B1336/22-Y-23009～

23010
2023年3月20日

本次共检母线
2条，2条母线所检

项目合格。

154 GX-B1328/20-Y-23031 2023年3月20日
本次共检绝缘手套
31只，31只绝缘手
套所检项目合格。

155 GX-B1328/20-Y-23032 2023年3月20日
本次共检绝缘鞋36
只，36只绝缘鞋所

检项目合格。

156 GX-B1328/20-Y-23033 2023年3月20日
本次共检验电器5
支，5支验电器所
检项目合格。



157
GX-B1312/20-Y-23068～

23069
2023年3月21日

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格

。

158
GX-B1312/20-Y-23070～

23071
2023年3月21日

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格

。

159
GX-B1312/20-Y-23072～

23073
2023年3月21日

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格

。

160
GX-B1312/20-Y-23074～

23075
2023年3月21日

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格

。



161
GX-B1312/20-Y-23076～

23077
2023年3月21日

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格

。

162
GX-B1547/20-Y-23009～

23015
2023年3月21日

  本次共检继电保
护装置7台，7台继
电保护装置所检项

目合格。

163
GX-B1547/20-Y-23016～

23039
2023年3月21日

  本次共检继电保
护装置24台，24台
继电保护装置所检

项目合格。

164
GX-B1547/20-Y-23040～

23050
2023年3月21日

  本次共检继电保
护装置11台，11台
继电保护装置所检

项目合格。



165
GX-B1547/20-Y-23051～

23057
2023年3月21日

  本次共检继电保
护装置7台，7台继
电保护装置所检项

目合格。

166
GX-B1495/20-Y-23236～

23242
2023年3月21日

本次共检高压交流
断路器7台，7台高
压交流断路器所检

项目合格。

167
GX-B1495/20-Y-23243～

23266
2023年3月21日

本次共检高压交流
断路器24台，24台
高压交流断路器所

检项目合格。

168
GX-B1495/20-Y-23267～

23277
2023年3月21日

本次共检高压交流
断路器11台，11台
高压交流断路器所

检项目合格。



169
GX-B1495/20-Y-23278～

23284
2023年3月21日

本次共检高压交流
断路器7台，7台高
压交流断路器所检

项目合格。

170
GX-B1495/20-Y-23285～

23296
2023年3月21日

本次共检高压交流
断路器,12台，12
台高压交流断路器
所检项目合格。

171 GX-B1423/20-Y-23897 2022年3月22日 综合判定：合格

172 GX-B1423/20-Y-23898 2022年3月22日 综合判定：合格



173 GX-B1423/20-Y-23899 2022年3月22日 综合判定：合格

174 GX-B1423/20-Y-23900 2022年3月22日 综合判定：合格

175 GX-B1423/20-Y-23901 2022年3月22日 综合判定：合格

176 GX-B1328/20-Y-23015 2023年3月22日
本次共检绝缘手套
16只，16只绝缘手

套合格。



177 GX-B1328/20-Y-23016 2023年3月22日
本次共检绝缘鞋18
只，18只绝缘鞋合

格。

178 GX-B1328/20-Y-23017 2023年3月22日
本次共检验电器13
支，13支验电器合

格。

179 GX-B1328/20-Y-23018 2023年3月22日
本次共检接地线12
组，12组接地线合

格。

180 GX-B1328/20-Y-23019 2023年3月22日
本次共检绝缘杆3
组，3组绝缘杆合

格。



181 GX-B1385/21-Y-23025 2023年3月21日
除未装设制动装置
外，其余所检项目

合格。

182 GX-B1385/21-Y-23039 2023年3月21日 所检项目合格。

183 GX-B1385/21-Y-23040 2023年3月21日 所检项目合格。

184 GX-B1385/21-Y-23041 2023年3月21日
除未装设制动装置
外，其余所检项目

合格。



185 GX-B1385/21-Y-23042 2023年3月22日 所检项目合格。

186 GX-B1385/21-Y-23043 2023年3月22日
除未装设制动装置
外，其余所检项目

合格。

187 GX-B1385/21-Y-23044 2023年3月21日 所检项目合格。

188 GX-B1385/21-Y-23046 2023年3月21日
除未装设制动装置
外，其余所检项目

合格。



189 GX-B1385/21-Y-23047 2023年3月21日
除未装设制动装置
外，其余所检项目

合格。

190 GX-B1385/21-Y-23048 2023年3月21日
除未装设制动装置
外，其余所检项目

合格。

191 GX-B1385/21-Y-23050 2023年3月22日
除未装设制动装置
外，其余所检项目

合格。

192 GX-B1385/21-Y-23051 2023年3月22日 所检项目合格。



193 GX-B1385/21-Y-23054 2023年3月22日

除该带式输送机未
装设制动装置、防
撕裂保护装置、跑
偏保护装置、驱动
滚筒防滑装置、堆
煤保护装置、烟雾
保护装置、温度与
自动洒水装置和张
紧力下降保护外，

194 GX-B1385/21-Y-23057 2023年3月22日

除该带式输送机未
装设制动装置、防
撕裂保护装置、跑
偏保护装置、驱动
滚筒防滑装置、堆
煤保护装置、烟雾
保护装置、温度与
自动洒水装置和张
紧力下降保护外，

195 GX-B1385/21-Y-23058 2023年3月22日

除该带式输送机未
装设制动装置、防
撕裂保护装置、跑
偏保护装置、驱动
滚筒防滑装置、堆
煤保护装置、烟雾
保护装置、温度与
自动洒水装置和张
紧力下降保护外，

 

196 GX-B1385/21-Y-23059 2023年3月22日

除该带式输送机未
装设防撕裂保护装
置、跑偏保护装置
、驱动滚筒防滑装
置、堆煤保护装置
、烟雾保护装置、
温度与自动洒水装
置和张紧力下降保
护外，其余所检项



197 GX-B1352/21-Y-23020-23026 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关7台,7台所检

项目合格

198 GX-B1352/21-Y-23027-23040 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关14台,14台所
检项目合格。

199 GX-B1352/21-Y-23041-23048 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关8台,8台所检

项目合格。

200 GX-B1352/21-Y-23049 2023年3月20日 所检项目合格。



201 GX-B1352/21-Y-23050-23054 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关5台,5台所检

项目合格。

202 GX-B1352/21-Y-23055-23056 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关2台,2台所检

项目合格。

203 GX-B1352/21-Y-23057 2023年3月20日 所检项目合格。

204 GX-B1352/21-Y-23058-23059 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关2台,2台所检

项目合格。



205 GX-B1352/21-Y-23060-23062 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关3台,3台所检

项目合格。

206 GX-B1352/21-Y-23063-23064 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关2台,2台所检

项目合格。

207 GX-B1352/21-Y-23065-23067 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关3台,3台所检

项目合格。

208 GX-B1352/21-Y-23068-23071 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关4台,4台所检

项目合格。



209 GX-B1352/21-Y-23072 2023年3月20日 所检项目合格。

210 GX-B1352/21-Y-23073 2023年3月20日 所检项目合格。

211 GX-B1352/21-Y-23074 2023年3月20日 所检项目合格。



212 GX-B1352/21-Y-23075-23076 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关2台,2台所检

项目合格。

213 GX-B1352/21-Y-23077-23083 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关7台,7台所检

项目合格。

214 GX-B1352/21-Y-23084-23087 2023年3月20日

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关4台,4台所检

项目合格。



215
GX-B1547/20-Y-23001～

23008
2023年3月23日

本次共检继电保护
装置8台，8台所检

项目合格。

216
GX-B1495/20-Y-23202～

23207
2023年3月23日

本次共检高压交流
断路器6台，6台所

检项目合格。

217 GX-B1354/20-Y-23003 2023年3月22日
电网接地电容电流

符合规定。



218
GX-B1495/20-Y-23125～

23147
2023年3月23日

本次共检高压开关
设备23台，23台高
压开关设备所检项

目合格。

219
GX-B1495/20-Y-23111～

23117
2023年3月23日

本次共检高压开关
设备7台，7台高压
开关设备所检项目

合格。

220
GX-B1495/20-Y-23118～

23124
2023年3月23日

本次共检高压开关
设备7台，7台高压
开关设备所检项目

合格。



221
GX-B1495/20-Y-23158～

23164
2023年3月23日

本次共检高压开关
设备7台，7台高压
开关设备所检项目

合格。

222
GX-B1495/20-Y-23148～

23157
2023年3月23日

本次共检高压开关
设备10台，10台高
压开关设备所检项

目合格。

223
GX-B1495/20-Y-23165～

23171
2023年3月23日

本次共检高压开关
设备7台，7台高压
开关设备所检项目

合格。



224 GX-B1495/20-Y-23172 2023年3月23日 所检项目合格。

225 GX-B1495/20-Y-23173 2023年3月23日 所检项目合格。

226
GX-B1495/20-Y-23208～

23220
2023年3月23日

本次共检高压开关
设备13台，13台高
压开关设备所检项

目合格。



227
GX-B1495/20-Y-23221～

23235
2023年3月23日

本次共检高压开关
设备15台，15台高
压开关设备所检项

目合格。

228 GX-B1336/22-Y-23011-23012 2023年3月22日
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。

229 GX-B1336/22-Y-23013-23014 2023年3月22日
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。



230 GX-B1336/22-Y-23015-23016 2023年3月22日
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。

231 GX-B1336/22-Y-23017-23018 2023年3月22日
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。

232 GX-B1336/22-Y-23019-23020 2023年3月22日
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。



233 GX-B1336/22-Y-23021-23022 2023年3月22日
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。

234 GX-B1336/22-Y-23023-23024 2023年3月22日
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。

235 GX-B1336/22-Y-23025-23026 2023年3月22日
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。



236 GX-B1336/22-Y-23027-23028 2023年3月22日
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。

237 GX-B1336/22-Y-23029-23030 2023年3月22日
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。

238 GX-B1336/22-Y-23031 2023年3月22日 所检项目合格。



239 GX-B1336/22-Y-23032 2023年3月22日 所检项目合格。

240 GX-B1336/22-Y-23033 2023年3月22日 所检项目合格。

241 GX-B1336/22-Y-23034 2023年3月22日 所检项目合格。



242 GX-B1336/22-Y-23035 2023年3月22日 所检项目合格。

243 GX-B1336/22-Y-23036-23037 2023年3月22日
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。

244 GX-B1495/20-Y-23467-23468 2023年3月21日

本次共检高压防爆
开关2台，2台高压
防爆开关所检项目

合格。



245 GX-B1495/20-Y-23469-23470 2023年3月21日

本次共检高压防爆
开关2台，2台高压
防爆开关所检项目

合格。

246 GX-B1495/20-Y-23471-23472 2023年3月21日

本次共检高压防爆
开关2台，2台高压
防爆开关所检项目

合格。

247 GX-B1495/20-Y-23473-23474 2023年3月21日

本次共检高压防爆
开关2台，2台高压
防爆开关所检项目

合格。



248 GX-B1495/20-Y-23475-23476 2023年3月21日

本次共检高压防爆
开关2台，2台高压
防爆开关所检项目

合格。

249 GX-B1495/20-Y-23477-23480 2023年3月21日

本次共检高压防爆
开关4台，4台高压
防爆开关所检项目

合格。

250 GX-B1495/20-Y-23481-23483 2023年3月21日

本次共检高压防爆
开关3台，3台高压
防爆开关所检项目

合格。



251 GX-B1495/20-Y-23484 2023年3月21日 所检项目合格。

252 GX-B1495/20-Y-23485 2023年3月21日 所检项目合格。

253 GX-B1495/20-Y-23486 2023年3月21日 所检项目合格。



254 GX-B1495/20-Y-23487-23488 2023年3月21日

本次共检高压防爆
开关2台，2台高压
防爆开关所检项目

合格。

255 GX-B1495/20-Y-23489 2023年3月21日 所检项目合格。

256 GX-B1495/20-Y-23490-23491 2023年3月21日

本次共检高压防爆
开关2台，2台高压
防爆开关所检项目

合格。



257 GX-B1495/20-Y-23492-23494 2023年3月21日

本次共检高压防爆
开关3台，3台高压
防爆开关所检项目

合格。

258 GX-B1423/20-Y-23583 2023年3月22日 综合判定:合格

259 GX-B1423/20-Y-23584 2023年3月22日 综合判定:合格



260 GX-B1423/20-Y-23585 2023年3月22日 综合判定:合格

261 GX-B1423/20-Y-23586 2023年3月22日 综合判定:合格

262 GX-B1423/20-Y-23587 2023年3月22日 综合判定:合格



263 GX-B1423/20-Y-23588 2023年3月22日 综合判定:合格

264 GX-B1423/20-Y-23589 2023年3月22日 综合判定:合格

265 GX-B1423/20-Y-23590 2023年3月22日 综合判定:合格



266 GX-B1423/20-Y-23591 2023年3月22日 综合判定:合格

267 GX-B1423/20-Y-23592 2023年3月22日 综合判定:合格

268 GX-B1423/20-Y-23593 2023年3月22日 综合判定:合格



269 GX-B1423/20-Y-23594 2023年3月22日 综合判定:合格

270 GX-B1423/20-Y-23595 2023年3月22日 综合判定:合格

271 GX-B1423/20-Y-23596 2023年3月22日 综合判定:合格



272 GX-B1423/20-Y-23597 2023年3月22日 综合判定:合格

273 GX-B1423/20-Y-23598 2023年3月22日 综合判定:合格

274 GX-B1423/20-Y-23599 2023年3月22日 综合判定:合格



275 GX-B1423/20-Y-23600 2023年3月22日 综合判定:合格

276 GX-B1423/20-Y-23601 2023年3月22日 综合判定:合格

277 GX-B1423/20-Y-23602 2023年3月22日 综合判定:合格


