
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

126 GX-B1557/22-Y-24003 2024年1月31日 所检项目合格。

127 GX-B1557/22-Y-24005 2024年2月19日 所检项目合格。



128 GX-B1521/20-Y-24067 2024年2月19日 所检项目合格。

129 GX-B1521/20-Y-24068 2024年2月19日 所检项目合格。



130 GX-B1521/20-Y-24069 2024年2月19日 所检项目合格。

131 GX-B1539/22-Y-24027 2024年2月20日 所检项目合格。



132 GX-B1539/22-Y-24028 2024年2月20日 所检项目合格。

133 GX-B1495/20-Y-24015～24024 2024年2月21日

本次共检高压防
爆开关10台，10
台高压防爆开关
所检项目合格。



134 GX-B1495/20-Y-24025～24031 2024年2月21日

本次共检高压防
爆开关7台，7台
高压防爆开关所
检项目合格。

135 GX-B1495/20-Y-24032～24044 2024年2月21日

本次共检高压开
关柜13台，13台
高压开关柜所检

项目合格。



136 GX-B1559/22-Y-24003 2024年2月21日 所检项目合格。

137 GX-B1559/22-Y-24004 2024年2月21日 所检项目合格。



138 GX-B1559/22-Y-24005 2024年2月21日 所检项目合格。

139 GX-B1559/22-Y-24006 2024年2月21日 所检项目合格。



140 GX-B1559/22-Y-24007 2024年2月21日 所检项目合格。

141 GX-B1559/22-Y-24008 2024年2月21日 所检项目合格。



142 GX-B1559/22-Y-24009 2024年2月21日 所检项目合格。

143 GX-B1328/20-Y-24020 2024年2月19日

本次共检验电器
28支，28支验电
器所检项目合格

。



144 GX-B1328/20-Y-24021 2024年2月19日

本次共检携带式
接地和接地短路
装置30组，30组
携带式接地和接
地短路装置所检

项目合格。

145 GX-B1328/20-Y-24022 2024年2月19日
本次共检绝缘杆8
支，8支绝缘杆所
检项目合格。



146 GX-B1328/20-Y-24016 2024年2月19日
本次共检绝缘杆5
组，5组绝缘杆所
检项目合格。

147 GX-B1328/20-Y-24017 2024年2月19日

本次共检验电器
28支，28支验电
器所检项目合格

。



148 GX-B1328/20-Y-24026 2024年2月19日
本次共检绝缘手
套102只，102只
绝缘手套合格。

149 GX-B1328/20-Y-24027 2024年2月19日
本次共检绝缘鞋
86只，86只绝缘

鞋合格。



150 GX-B1328/20-Y-24024 2024年2月19日
本次共检验电器3
支，3支验电器所
检项目合格。

151 GX-B1328/20-Y-24025 2024年2月19日
本次共检绝缘杆2
组，2组绝缘杆所
检项目合格。


