
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1424/20-5-24033 2023/4/3
依据NB/T 10176-
2019单轨吊车综
合判定合格。

2 GX-B1424/20-5-24036 2023/4/3
依据NB/T 10176-
2019单轨吊车综
合判定合格。



3 GX-B1328/20-5-24049 2024/4/3
本次共检绝缘手
套2只，2只绝缘

手套合格。

4 GX-B1321/20-5-24202 2024.4.2 所检项目合格。

5 GX-B1321/20-5-24180～24192 2024.4.2

本次共检电力电
缆13条，13条电
力电缆所检项目
合格。



6 GX-B1321/20-5-24193～24201 2024.4.2

本次共检电力电
缆9条，9条电力
电缆所检项目合
格。

7 GX-B1310/21-5-24058 2024/4/3 符合标准要求

8 GX-B1310/21-5-24069 2024/4/3 符合标准要求



9 GX-B1416/22-5-24020 2024/4/3
综合判定：合格

。

10 GX-B1416/22-5-24021 2024/4/3
综合判定：合格

。

11 GX-B1416/22-5-24022 2024/4/3
综合判定：合格

。



12 GX-B1495/20-5-24241～24251 2024.4.8

本次共检高压开
关柜11台，11台
高压开关柜所检
项目合格。

13 GX-B1495/20-5-24252～24260 2024.4.8

本次共检高压开
关柜9台，9台高
压开关柜所检项
目合格。


