
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

30 GX-B1310/21-5-24071 2024.4.11 符合标准要求。

31 GX-B1310/21-5-24072 2024.4.11 符合标准要求。



32 GX-B1310/21-5-24073 2024.4.11 符合标准要求。

33 GX-B1310/21-5-24074 2024.4.11 符合标准要求。



34 GX-B1310/21-5-24075 2024.4.11 符合标准要求。

35 GX-B1310/21-5-24076 2024.4.11 符合标准要求。



36 GX-B1428/21-5-24005 2024.4.11 无缺陷迹痕显示。

37 GX-B1422/23-5-24001 2024.4.13 综合判断：合格。



38 GX-B1422/23-5-24002 2024.4.13 综合判断：合格。

39 GX-B1422/23-5-24003 2024.4.13 综合判断：合格。



40 GX-B1495/20-5-24261～24267 2024.4.15
本次共检高压开关柜7
台，7台高压开关柜所

检项目合格。

41 GX-B1321/20-5-24203～24207 2024.4.15
本次共检电力电缆
5条，5条电力电缆所

检项目合格。



42 GX-B1328/20-5-24056 2024.4.15
本次共检绝缘手套
2只，2只绝缘手套合

格。

43 GX-B1328/20-5-24057 2024.4.15
本次共检绝缘鞋2只，
2只绝缘鞋合格。



44 GX-B1328/20-5-24058 2024.4.15 所检项目合格。

45 GX-B1328/20-5-24059 2024.4.15 所检项目合格。



46 GX-B1328/20-5-24054 2024.4.15
本次共检绝缘手套
4只，4只绝缘手套合

格。

47 GX-B1328/20-5-24055 2024.4.15
本次共检绝缘鞋4只，
4只绝缘鞋合格。



48 GX-B1495/20-5-24273～24276 2024.4.16
本次共检高压开关柜4
台，4台高压开关柜所

检项目合格。

49 GX-B1310/21-5-24070 2024.4.10 符合标准要求。



50 GX-B1427/21-5-24004 2024.4.10 符合标准要求。


