
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料

15 GX-B1310/21-4-25047 2025.3.10 符合标准要求

16 GX-B1428/21-4-25047 2025.3.10 无缺陷迹痕显示

17 GX-B1384/21-4-25001 2025/3/10 综合判定：合格。



18 GX-B1310/21-4-25011 2025.3.3 符合标准要求

19 GX-B1329/21-4-25008～25011 2025.3.10
本次共检氧化锌避雷器4组，4组
氧化锌避雷器所检项目合格。

20 GX-B1322/21-4-25001～25007 2025.3.10
   本次共检电力电缆7条，7条

所检项目合格。



21 GX-B1559/22-4-25001 2025/3/12 所检项目合格。

22 GX-B1559/22-4-25002 2025/3/12 所检项目合格。

23 GX-B1559/22-4-25003 2025/3/12 所检项目合格。



24 GX-B1559/22-4-25004 2025/3/12 所检项目合格。

25 GX-B1300/23-4-25001 2025/3/13 所检项目合格。

26 GX-B1300/23-4-25002 2025/3/13 所检项目合格。



27 GX-B1321/20-4-25028-25034 2025/3/13 所检项目合格。

28 GX-B1495/20-4-25049-~25052 2025/3/13
本次共检高压开关柜4面，4面高

压开关柜所检项目合格。

29 GX-B1310/21-4-25033 2025.3.14 符合标准要求。



30 GX-B1310/21-4-25034 2025.3.14 符合标准要求。

31 GX-B1310/21-4-25035 2025.3.14 符合标准要求。

32 GX-B1310/21-4-25036 2025.3.14 符合标准要求。



33 GX-B1310/21-4-25037 2025.3.14 符合标准要求。

34 GX-B1310/21-4-25038 2025.3.14 符合标准要求。

35 GX-B1310/21-4-25039 2025.3.14 符合标准要求。


