
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

17 GX-B1323/21-P-25035～25040 2025.6.10 所检项目合格。

18 GX-B1323/21-P-25117～25119 2025.6.10 所检项目合格。

19 GX-B1559/22-P-25016 2025.6.11 所检项目合格。
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20 GX-B1559/22-P-25017 2025.6.11 所检项目合格。

21 GX-B1321/20-P-25562～25574 2025.6.11
本次共检电力电缆
13条，13条电力电
缆所检项目合格。

22 GX-B1321/20-P-25587～25600 2025.6.11
本次共检电力电缆
14条，14条电力电
缆所检项目合格。



23 GX-B1312/20-P-25319～25320 2025.6.11

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格

。

24 GX-B1312/20-P-25321 2025.6.11 所检项目合格。

25 GX-B1312/20-P-25324～25328 2025.6.11

本次共检电力变压
器5台，5台电力变
压器所检项目合格

。



26 GX-B1312/20-P-25322 2025.6.11 所检项目合格。

27 GX-B1312/20-P-25323 2025.6.11 所检项目合格。

28 GX-B1350/21-P-25001 2025.6.9
本次共检验接地装
置8处，8处所检项

目合格。



29 GX-B1321/20-P-25501～25508 2025.6.11
本次共检电力电缆
8条，8条电力电缆
所检项目合格。

30 GX-B1321/20-P-25509～25514 2025.6.11
本次共检电力电缆
6条，6条电力电缆
所检项目合格。

31 GX-B1321/20-P-25515～25521 2025.6.11
本次共检电力电缆
7条，7条电力电缆
所检项目合格。



32 GX-B1321/20-P-25522～25524 2025.6.11
本次共检电力电缆
3条，3条电力电缆
所检项目合格。

33 GX-B1321/20-P-25525～25534 2025.6.11
本次共检电力电缆
10条，10条电力电
缆所检项目合格。

34 GX-B1321/20-P-25535～25545 2025.6.11
本次共检电力电缆
11条，11条电力电
缆所检项目合格。



35 GX-B1321/20-P-25546～25548 2025.6.11
本次共检电力电缆
3条，3条电力电缆
所检项目合格。

36 GX-B1321/20-P-25549～25553 2025.6.11
本次共检电力电缆
5条，5条电力电缆
所检项目合格。

37 GX-B1495/20-P-251395～251410 2025.6.12

本次共检防爆型高
压配电装置16台，
16台防爆型高压配
电装置所检项目合

格。
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38 GX-B1312/20-P-251411～251420 2025.6.12

本次共检防爆型高
压配电装置10台，
10台防爆型高压配
电装置所检项目合

格。

39 GX-B1312/20-P-251421～251423 2025.6.12

本次共检防爆型高
压配电装置3台，3
台防爆型高压配电
装置所检项目合格

。

40 GX-B1336/22-P-25048～25049 2025.6.12
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。
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41 GX-B1329/21-P-25100～25101 2025.6.12

本次共检氧化锌避
雷器2组，2组氧化
锌避雷器所检项目

合格。

42 GX-B1329/21-P-25102～25103 2025.6.12

本次共检氧化锌避
雷器2组，2组氧化
锌避雷器所检项目

合格。

43 GX-B1329/21-P-25104～25105 2025.6.12

本次共检氧化锌避
雷器2组，2组氧化
锌避雷器所检项目

合格。



44 GX-B1329/21-P-25106～25107 2025.6.12

本次共检氧化锌避
雷器2组，2组氧化
锌避雷器所检项目

合格。

45 GX-B1336/22-P-25025～25026 2025.6.12
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。

46 GX-B1336/22-P-25027～25028 2025.6.12
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。



47 GX-B1336/22-P-25029～25030 2025.6.12
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。

48 GX-B1336/22-P-25031～25032 2025.6.12
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。

49 GX-B1559/22-P-25019 2025.6.12 所检项目合格。



50 GX-B1559/22-P-25018 2025.6.12 所检项目合格。

51 GX-B1352/21-P-25001～25010 2025.6.12

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关10台，10台所

检项目合格。

52 GX-B1559/22-P-25015 2025.6.12 所检项目合格。
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53 GX-B1321/20-P-25612～25617 2025.6.13
本次共检电力电缆
6条，6条电力电缆
所检项目合格。

54 GX-B1321/20-P-25606～25608 2025.6.13
本次共检电力电缆
3条，3条电力电缆
所检项目合格。

55 GX-B1321/20-P-25609～25611 2025.6.13
本次共检电力电缆
3条，3条电力电缆
所检项目合格。
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56 GX-B1428/21-P-25009 2025.6.13 无缺陷迹痕显示

57 GX-B1428/21-P-25010 2025.6.13 无缺陷迹痕显示

58 GX-B1310/21-P-25022 2025.6.13 符合标准要求。
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59 GX-B1310/21-P-25023 2025.6.13 符合标准要求。

60 GX-B1336/22-P-25046～25047 2025.6.15
本次共检母线

2条，2条母线所检
项目合格。
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