
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

1 GX-B1322/21-2-25439～25440 2025.7.1 所检项目合格

2 GX-B1495/25-2-25258～25261 2025.07.02
本次共检高压交流断路
器4台，4台所检项目合

格。



3 GX-B1332/21-2-25010～25024 2025.07.02
本次共检电力电容器15
台，15台所检项目合格

。

4 GX-B1329/21-2-25193～25194 2025.07.02
本次共检氧化锌避雷器
2组，2组所检项目合格

。



5 GX-B1332/21-2-25025～25039 2025.07.02
本次共检电力电容器15
台，15台所检项目合格

。

6 GX-B1329/21-2-25195 2025.07.02 所检项目合格。



7 GX-B1495/25-2-25262～25263 2025.07.02
本次共检高压交流断路
器2台，2台所检项目合

格。

8 GX-B1321/20-2-25290～25294 2025.07.03
本次共检验电力电缆5
条,5条所检项目合格。



9 GX-B1321/20-2-25295～25300 2025.07.03
本次共检验电力电缆6
条,6条所检项目合格。


